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Abstrak-. Jaringan transmisi merupakan bagian 
penting dalam sistem tenaga untuk menyalurkan 
energi listrik dari pusat pembangkit ke beban, untuk 
itu sistem tenaga harus diusahakan secara maksimal 
agar dicapai aliran daya yang optimal, Unified Power 
Flow Control (UPFC) adalah salah satu perangkat 
Flexible AC TransmissionSystem (FACTS) yang 
mampu mengendalikan daya saluran transmisi secara 
terpisah  pada  transmisi  listrik  dan  dapat  dipasang 
pada ujung pengirim maupun penerima daya. Model 
injeksi daya UPFC ke saluran transmisi dibuat dalam 
suatu persamaan aliran daya Pada sistem Jawa Bali 
(Jali) 500 kV yang dianalisis dengan metode 
Algoritma Genetika,agar menghasilkan injeksi daya 
yang dapat meminimalisasi rugi daya aktif dan 
reaktif saluran transmisi tanpa melampaui batas 
perangkat UPFC. Pada sistem Jawa Bali (Jali) 500 kV 
yang dianalisis dengan metode Algoritma 
Genetika,nilai UPFC yang optimalDaya Reaktif yang 
diinjeksikan pada  sistem  untuk  bus  39  sebesar  
9695.593207 MVar, bus 15 sebesar 10598.78754 
MVar, dan pada bus 37 sebesar 10755.88608 MVar. 
Total rugi – rugi daya saluran pada sistem sebelum 
dipasang UPFC adalah 1815.775809 MW, sedangkan 
total rugi – rugi daya  saluran pada  sistem sesudah 
dipasang UPFC dengan GA adalah 1537.391648 MW. 
 
Kata kunci :UPFC, injeksi daya, Algoritma Genetika, 
aliran daya saluran transmisi 
 
Abstrak-. The transmission network is an important 
part of the power system to deliver electrical energy 
from the power  plant to the load, therefore the power 
system must be maximized to achieve optimal power 
flow, Unified Power Flow Control (UPFC) is one of 
the Flexible AC Transmission System (FACTS ) 
capable of controlling the power of the transmission 
line separately on electrical transmission and can be 
mounted on both the sender and the receiving end of 
the power. The UPFC power injection model to the 
transmission line is made in a power flow equation. In 
the Java Bali (Jali) 500 kV system analyzed by the 
Genetic Algorithm method, to produce a power 
injection  that  minimizes  the  active  and  reactive 
power losses of the transmission line without 
exceeding the UPFC device limit. In the Java Bali 
(Jali) 500 kV system analyzed by Genetic Algorithm 
method, the optimum UPFC value of Reactive Power 
injected  to  the  system for  bus  39  is  
9695.593207MVar, bus 15 is 10598.78754 MVar, and 
on bus 37 is10755.88608 MVar. The total loss of 
channel power on  the  system  prior  to  installation  
of  UPFC  is1815.775809 MW, while the total loss of 
channel power in the system after installing UPFC 
with GA is1537.391648 MW. 
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I   PENDAHULUAN 
Pertumbuhan industri dan jumlah penduduk di 
indonesia menyebabkan kebutuhan daya listrik 
meningkat. Kebutuhan daya listrik tersebut dipenuhi 
dengan menambah pusat pembangkit listrik  dan  
meningkatkan  kapasitas  transmisi daya  listrik.  
Peningkatan  kapasitas  transmisi daya listrik dengan cara 
membangun saluran transmisi baru, tentunya 
membutuhkan biaya investasi yang tinggi dan 
menimbulkan masalah sosial yang sulit ditangani. 
Pertumbuhan beban industri yang didominasi beban 
induktif membutuhkan suplai daya reaktif yang cukup 
besar. Kebutuhan daya reaktif ini tentunya akan 
menurunkan available power yang dapat ditransmisikan 
ke beban. Oleh karena itu perlu dilakukan   pengaturan   
aliran   daya   aktif   dan reaktif pada saluran transmisi 
sehingga dicapai proses penyaluran daya yang efisien. 
Aliran daya reaktif pada saluran transmisi akan 
menurunkan  kapasitas  penyaluran  daya  aktif 
yang dibutuhkan beban. Namun daya reaktif ini juga   
merupakan   komponen   penting   dalam stabilitas sistem 
tenaga listrik. Untuk itu, aliran daya aktif dan reaktif 






dan kestabilan sistem transmisi tenaga listrik tetap 
terjaga. Salah satu perangkat FACTS yang mampu 
mengendalikan  aliran  daya  saluran  transmisi adalah 
Pengendali Aliran Daya Terpadu (Unified 
Power Flow Control / UPFC). Perangkat UPFC 
terdiri dari converter shunt dan converter seri sebagai 
sumber tegangan injeksi yang terhubung secara bersama 
dengan kapasitor penyimpanan tegangan searah. Prinsip 
kerja UPFC yaitu konverter 2 sebagai fungsi utama 
UPFC untuk menginjeksikan tegangan sebesar Vpq 
dengan magnitude Vpq dan sudut phasa yang dapat 
dikendalikan seri dengan saluran transmisi melalui 
exciting transformer. Perangkat UPFC dapat memberikan 
kebutuhan fungsional yang mudah disesuaikan untuk 
kendali aliran daya optimal. 
Algoritma Genetika merupakan metoda 
adaptive yang biasa  digunakan  untuk  pencarian  nilai 
dalam sebuah masalah optimisasi (minimasi atau 
maksimasi)   yang   mempunyai   banyak   sekali solusi 
yang mungkin (feasible solution).Pada penelitian   ini   
algoritma   genetika   digunakan untuk mencari nilai 
optimal penempatan UPFC. 
.           Pada sistem Jawa Bali (Jali) 500 kV yang 
dianalisis dengan metode Algoritma Genetika, nilai 
UPFC yang optimal Daya Reaktif yang diinjeksikan pada  
sistem  untuk  bus  39  sebesar  9695.593207 
MVar, bus 15 sebesar 10598.78754 MVar, dan pada bus 
37 sebesar 10755.88608 MVar. Total rugi – rugi daya 
saluran pada sistem sebelum dipasang UPFC adalah 
1815.775809 MW, sedangkan total rugi – rugi daya  
saluran pada  sistem sesudah dipasang UPFC dengan GA 
adalah 1537.391648 MW. 
 
II   TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1.  Saluran Transmisi 
Untuk menyalurkan energi listrik dari pusat 
pembangkit listrik ke pusat beban, maka energi listrik 
disalurkan melalui saluran transmisi tegangan dari 
generator dinaikkan ketingkat tegangan transmisi, yaitu 
antara 30 kV sampai 500 kV dengan menggunakan 
transformator penaik tegangan. Dengan tegangan tinggi 
selain memperbesar daya hantar dari saluran, juga 
memperkecil rugi – rugi daya dan drop voltage pada 
tegangan pada saluran penurunan tegangan dari   
tegangan   transmisi   dilakukan   di   gardu induk, di 
mana tegangan di turunkan ke tingkat yang lebih rendah, 
yaitu : 500 kV ke 150 kV atau 150 kV ke 70 kV. Setelah 
itu dilakukan penurunan kedua pada gardu induk 
distribusi yaitu dari 150 kV ke 20 kV atau 70 kV ke 20 
kV. Tegangan 20 kV ini disebut tegangan distribusi 
primer. Tegangan 20 kV ini nantinya akan  
didistribusikan  ke  konsumen  dan diturunkan lagi di 
gardu tiang dari 20 kV ke 380 V. Tegangan 380 V ini 
disebut dengan tegangan distribusi sekunder. Terdapat 2 
kategori saluran transmisi : saluran udara (overhead 
lines) dan saluran kabel tanah(underground cable).  
Saluran udara menyalurkan tenaga listrik 
melalui kawat – kawat yang digantung pada tiang 
transmisi dengan perantara isolator – isolator, sedangkan 
saluran kabel tanah menyalurkan tenaga listrik melalui 
kabel – kabel yang ditanam dibawah permukaan tanah. 
 
2.2   Peralatan  FACTS  (  Flexible  AC Transmision 
System) 
Pengendalian  sistem  daya  listrik  bolak  balik 
(AC) telah dikenal sebagai hal yang kompleks. Ini 
disebabkan oleh perubahan secara terus menerus antara 
medan magnit dan medan listrik. Bergeraknya  arus  
listrik  pada  satu  transmisi tidak  hanya  dipengaruhi  
oleh  keberadaan tahanan tetapi juga dari induktansi dan 
kapasitansi di sepanjang transmisi tersebut. Kombinasi 
dari ketiga hal inilah yang dikenal dengan istilah 
impedansi. Selain daripada itu, pada jaringan transmisi 
listrik AC, daya listrik mengalir  dari  ujung  transmisi  
dengan  voltase fasa leading ke ujung yang lain yang 
bervoltase fasa tertinggal (lagging).  
Besarnya daya listrik yang mengalir pada suatu 
transmisi akan bertambah dengan semakin besarnya 
perbedaan sudut fasa antara kedua voltase tersebut. 
Konsekuensinya, penambahan aliran daya listrik suatu  
transmisi  dengan  demikian  dapat dilakukan dengan 
tiga cara: menaikan voltase, menambah selisih sudut 
antara dua ujung transmisi atau dengan pengurangan 
impedansi dari transmisi. Teknologi FACTS inilah yang 
kemudian   dikembangkan   dengan   salah   satu tujuan 
untuk menyediakan peralatan yang fleksible dalam 
pengaturan atau pengendalian ketiga parameter aliran 
daya listrik tersebut. 
 





Tabel diatas menunjukkan hasil dari GA dengan fungsi 
objektif sesuai dengan persamaan  Hasil dari running 
berupa 3 nilai Bupfc  (susceptansi UPFC) masing – 
masing bus yang sensitif tersebut. Running GA ini 
menggunakan 3 variabel, dimana variable pertama (X1) 
menunjukkan Bupfc bus 39, variabel kedua (X2) 
menunjukkan Bupfc  bus 15,  dan  variabel  ketiga  (X3) 
menunjukkan Bupfc bus 37. 
 
3.5.2 Perhitungan Nilai UPFC 






UPFC),   untuk mencari nilai UPFC, digunakan 
perhitungan manual dengan cara mencari daya reaktif   
UPFC (Qupfc). Untuk mengetahui hasil dari pencarian 
daya reaktif digunakan persamaan 
yang telah dijelaskan pada program matlab. Berikut 
adalah hasil dari perhitungan Qupfc.  
 







Tabel 2. menunjukkan hasil perhitungan manual 
masing – masing daya reaktif bus yang sensitif. Hasil 
nilai daya reaktif pada tabel 2 dimasukkan ke dalam 
system interkoneksi Jawa Bali 500 kV. Hasil dimasukkan 
ke dalam masing – masing bus sesuai dengan variabel 
yang ditentukan. 
 
3.5.3 Pengujian  Loadflow  dan  Rugi  –  Rugi Daya 
Setelah   nilai   UPFC   didapat   dan dimasukkan ke 
sistem, akan dilakukan pengujiankembali loadflow untuk 
melihat kestabilan tegangan Hasil dari loadflow 
ditunjukkan pada tabel 3. dibawah ini. 
 

















































Tabel  3  diatas    menunjukkan    hasil 
pengujian loadflow pada sistem yang telah dipasang 
UPFC yang mana nilai dari UPFC juga sudah 
ditentukan yang paling optimal. Dimana nilai tersebut 
masih dalam batas toleransi yang diijinkan yaitu + 
5% dan – 
10%  sesuai  dengan  standar  SPLN  1:1995 pasal 4. 
Tabel 4 dibawah   menunjuk kanhasil 
perbedaan ketika dipasang UPFC dan di tempatkan  di  
Indramayu,  Tpucut  dan Cirebon  sesudah  dipasang  




Tabel 4. Hasil Loadflow dan Rugi Daya setelah ada 

















































Tabel 5. HasilLoadflowdan Rugi Daya setelah 







































Tabel  6.  Hasil  Loadflow dan  Rugi  Daya setelah ada 









































Dilihat dari ketiga table diatas, secara umum tegangan 
pada sistem interkoneksi Jawa Bali 500 kV mengalami 
perubahan setelah dipasang UPFC dengan penempatan 
yang optimal menggunakan GA. Sedangkan pada  bus  
yang  lainnya  mengalami perubahan sehingga tegangan 
menjadi stabil dimana nilai tersebut masih dalam batas 
toleransi yang diijinkan yaitu + 5% dan – 10% sesuai 
dengan standar SPLN 1:1995 pasal  4.  Penginjeksian  
besaran  dan  sudut fasa tegangan injeksi seri (Vpq dan 
δpq) dapat merubah aliran daya aktif dan reaktif saluran 
dari aliran daya dasarnya. Perubahan ini   terjadi   oleh  
karena  variasi   tegangan injeksi seri yang 
ditransformasikan ke dalam penginjeksian daya akan 
merubah besaran dan sudut fasa tegangan pada kedua 
ujung saluran    yang   mengakibatkan   arus   seri 
saluran  juga  berubah.  Perubahan  arus saluran  
selanjutnya  akan  merubah  aliran daya  aktif  dan  
reaktif  saluran. Pengoptimalan aliran daya saluran dari 
variasi   aliran   daya   aktif   menghasilkan variasi 
penginjeksian besaran dan sudut fase tegangan  seri  
sehingga  dapat meminimalisasi rugi daya aktif total 
system transmisi Sehingga pada penelitian ini 
pemasangan   UPFC   dengan   penempatan yang 
optimal menggunakan metode GA. 
 
3.5.4 Analisis Sistem 
Secara umum tegangan pada sistem 
interkoneksi JawaBali 500 kV mengalami perubahan 
setelah dipasang UPFC dengan kapasitas yang optimal 
menggunakan GA. Ada beberapa bus yang tidak 
mengalami perubahan dikarenakan tegangan sudah 
mencapai  kestabilan  yaitu  500  KV,  akan tetapi 
beberapa bus yang lainnya mengalami perubahan 
sehingga tegangan menjadi stabil dimana nilai tersebut 
masih dalam batas toleransi yang diijinkan yaitu + 5% 
dan – 10% sesuai dengan standar SPLN 1:1995 pasal 
4Pada sistem Jawa Bali (Jali) 500 kV yang  dianalisis  
dengan  metode  Algoritma Genetika, hasil darinilai 
UPFC yang optimalDaya Reaktif yang diinjeksikan 
pada sistem  untuk  bus  39  sebesar  9695.593207 
MVar, bus 15 sebesar 10598.78754 MVar, dan   pada   
bus   37   sebesar   10755.88608 MVar.Dengan metode 
Algoritma Genetika, didapat pengoptimalan nilai UPFC 
pada bus sensitif sebagai berikut: 
 
a.   Bus    39=    1562    MVar    dengan tegangan0.912 
KV. 
b.   Bus  15 = 1515 MVar dengan tegangan 0.8981 KV. 
c.   Bus37 = 1477 MVar dengan tegangan 0.8867 kV. 
 
Total rugi – rugi daya saluran pada sistem   
sebelum   dipasang   UPFC   adalah 
1815.7758 MW, sedangkan total rugi – rugi daya saluran 
pada sistem sesudah dipasang UPFC dengan GA adalah 
1537.391648MW. Sehingga  secara  keseluruhan  rugi  –  
rugi daya saluran pada sistem interkoneksi JawaBali 500 
kV mengalami penurunan setelah dipasang UPFC 
dengan kapasitas yang optimal menggunakan GA. 
Berdasarkan hasil diatas, dengan demikian 
sistem dapat dikatakan stabil dimana nilai tersebut masih 
dalam batas toleransi yang diijinkan yaitu + 5% dan – 
10% sesuai dengan standar SPLN 1:1995 pasal 4. 
 
 
IV  KESIMPULAN 
 
Dengan pencarian nilai penempatan UPFC 
menggunakan Algoritma Genetika dapat diketahui 
bahwa nilai  yang belum di pasang UPFC untuk bus 
39 sebesar 1562 MVar, bus 13 sebesar 1515 MVar, dan 
bus 37 sebesar 1477 MVar. 
Daya Reaktif yang diinjeksikan pada sistem untuk bus 
39 sebesar 9695.593207 MVar, bus 15 sebesar 
10598.78754   MVar,   dan   pada   bus   37   sebesar 
10755.88608 MVar. 
Tegangan yang dihasilkan setelah 
ditentukannya penempatan UPFC yang optimal yaitu 
pada bus 39 menjadi 6.368931148 kV, bus 15 menjadi 
6.38769687 kV, dan bus 37 menjadi 6.392513735 kV . 
Total rugi – rugi daya saluran pada  sistem  sebelum  
dipasang  UPFC  adalah 1815.775809 MW, sedangkan 
total rugi – rugi daya  saluran  pada  sistem  sesudah  
dipasang UPFC dengan GA adalah 1537.391648 MW. 
Dengan begitu sistem dapat dikatakan stabil dimana   
nilai   tersebut   masih   dalam   batas toleransi yang 
diijinkan yaitu + 5% dan – 10% sesuai dengan standar 
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